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WPLYNELO
. 9 & Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
—r— w Strzelcach Opolskich
L.dz. C?bQ ......... ul. Opolska 46

47-100 Strzelce Opolskie

Zbiorcza roczna ocena jakos$ci wody na plywalni krytej
Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji
w Strzelcach Opolskich ul. Opolska 46
za 2023r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich na podstawie art. 4
ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. - Dz.U. z 2023r.,
poz. 338 ze zm.) oraz § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (tj. - Dz.U. z 2022r., poz. 1230),
po dokonaniu analizy wynikéw badaf wody pochodzacej z ptywalni krytej Miejskiego Osrodka
Sportu i Rekreacji w Strzelcach Opolskich ul. Opolska 46 stwierdza, ze na dzief 31.12.2023r.:

I. woda z system6éw cyrkulacji plywalni krytej Miejskiego Osrodka Sportu
i Rekreacji w Strzelcach Opolskich ul. Opolska 46 nie spelnia wymagan
mikrobiologicznych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada
2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na plywalniach (tj. - Dz.U.
z 2022r., poz. 1230).

II. woda z niecki sportowej i niecki rekreacyjnej plywalni krytej Miejskiego
Osrodka Sportu i Rekreacji w Strzelcach Opolskich ul. Opolska 46 spelnia wymagania
mikrobiologiczne i fizykochemiczne okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
09 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda
na plywalniach (tj. - Dz.U. z 2022r., poz. 1230) poza nizej opisanymi przekroczeniami
i niedoborami parametrow fizykochemicznych.

IIL. jako$¢ cieplej wody w natrysku meskim plywalni krytej Miejskiego Osrodka
Sportu i Rekreacji w Strzelcach Opolskich ul. Opolska 46 nie spelnia wymagan
mikrobiologicznych okre§lonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada
2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (tj. - Dz.U.
z 2022r., poz. 1230).

1. Woda doprowadzana na ptywalni¢ pochodzi z wodociggu publicznego Strzelce Opolskie
i spelnia wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

2. Ptywalnia kryta posiada dwie niecki: sportowa o wymiarach 25x16 m i gigbokosci od 1,2

do 1,8 m oraz niecke rekreacyjng, ktora pelni réwniez rol¢ basenu do nauki ptywania
o wymiarach 15%6,33 m, ponadto w niecce tej jest zlokalizowana strefa z atrakcjami (dysza
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do masazu $ciennego, gejzer powietrzny oraz lawka rurowa z napowietrzaniem).
Na plywalni znajduje si¢ szatnia ogélnodostgpna, z ktérej zapewniony jest dostep
do prysznicé6w damskich oraz meskich (po 20 prysznicéw). Zapewniona jest takze szatnia
dla oséb niepetnosprawnych z 1 prysznicem. Na terenie obiektu powstalo saunarium,
w sktad ktérego wchodzi: klasyczna sauna fifiska z rozgrzanymi kamieniami, sauna
na podczerwien, faznia parowa, strefa schtadzania, strefa relaksacyjna.

. W trakcie roku przeprowadzono kontrolg sanitarng na plywalni krytej. Obiekt utrzymany
byt w nalezytym stanie sanitarno-technicznym i higienicznym.
Oceny jakosci wody dokonano zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Zdrowia

z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda
na plywalniach (tj. - Dz.U. z 2022r., poz. 1230) na podstawie przeprowadzonych poboréw
probek wody wykonanych w ramach kontroli wewnetrznej oraz nadzoru biezgcego z niecek
basenowych, systeméw cyrkulacji oraz natryskow.

Ocena parametréw jakosci wody na ptywalni dokonywana byla przez zarzadzajacego
pltywalnig w wyniku:

a) prowadzonej biezacej obserwacji jakosci wody majacej na celu odnotowanie
przejrzystosci wody oraz stwierdzenie widocznych zanieczyszezen i udokumentowania
spostrzezen,

b) systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen oraz rejestrowania
wynikéw pomiaréw w zakresie pH, potencjalu redox, chloru wolnego, chloru
catkowitego, chloru zwigzanego, temperatury.

Badania jakosci wody na ptywalni wykonywane bylty przez zarzadzajacego:
a) zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem poboru probek wody przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego-w Strzelcach Opolskich oraz kazdorazowo
w przypadku wystgpienia sytuacji mogacej mie¢ wplyw na pogorszenie jakosci wody
na ptywalni, po przerwie eksploatacyjnej lub awarii,
b) zgodnie z wymaganym zakresem i czgstotliwoscig okreslonymi w zataczniku nr 1, nr 2
oraz nr 3 do rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (tj. - Dz. U. 2022 r., poz.
1230) w laboratorium, posiadajacym akredytacj¢ Polskiego Centrum Akredytacji,
tj.: Laboratorium SGS Polska Sp. z 0.0., ul. Cieszynska 52a, 43-200 Pszczyna.
Zarzadzajacy plywalnia przekazywal terminowo Panstwowemu Powiatowemu
Inspektorowi Sanitarnemu w  Strzelcach Opolskich wyniki badan wody wraz
ze wskazaniem dzialan naprawczych w przypadku, gdy woda nie spetniala wymagan
okreslonych w zalgczniku nr 1 oraz nr 2 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
09 listopada 201 5r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach
(4. - Dz. U. 22022 r., poz. 1230).
W ciagu roku 2023 w ramach kontroli wewngtrznej Miejski Osrodek Sportu i Rekreacii
w Strzelcach Opolskich ul. Opolska 46 pobrat 109 prébek wody do badan. W ramach
nadzoru biezacego nad jakoscig wody Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Strzelcach Opolskich pobrat 8 probek wody do badan.
W ocenianym okresie stwierdzano niedobory i przekroczenia:
a) fizykochemiczne:

e poziomu chloru wolnego w niecce rekreacyjnej:
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Nr sprawozdania Data poboru Wynik Niepewnosc
YOZSZerzona
SB/06059/01/2023 13-01-2023 0,60 mgl/ 0,12
SB/07243/01/2023 23-01-2023 0,58 mg/l 0,12
SB/43262/04/2023 07-04-2023 0,51 mg/l 0,11
SB/72791/06/2023 09-06-2023 0,50 mg/l 0,10
SB/86233/07/2023 23-06-2023 0,56 mg/l 0,12
SB/86235/07/2023 04-07-2023 0,59 mg/l 0,12
SB/92625/07/2023 18-07-2023 0,52 mg/l 0,11
SB/101026/08/2023 08-08-2023 0,46 mg/l 0,10
SB/161648/12/2023 19-12-2023 0,61 mg/l 0,13

Zawartoéé chloru wolnego w niecce basenowej wyposazonej w urzadzenia wytwarzajace
aerozol wodno-powietrzny powinna oscylowa¢ pomigdzy 0,7 a 1,0 mg/l. Dopuszcza sig
wieksza zawartoé¢ podchlorynu przy duzym obcigzeniu niecki lub przy mikrobiologicznym
zanieczyszczeniu wody. Zbyt niska zawarto$¢ chloru wolnego nie gwarantuje efektywnej
dezynfekcji, powodujac rozwdj bakterii i pogorszenie jakosci wody.

e poziomu chloru wolnego w niecce sportowej:

Nr sprawozdania Data poboru Wynik Niepewnos¢

rozszerzona
SB/128395/10/2023 06-10-2023 0,76 mg/1 0,16
SB/141797/11/2023 10-11-2023 .

0,66 mg/l 0,14

Zawarto$¢ chloru wolnego w niecce basenowej powinna oscylowaé pomigdzy 0,3 a 0,6 mg/l.
Dopuszcza si¢ wieksza zawarto$¢ podchlorynu przy duzym obcigzeniu niecki lub przy
mikrobiologicznym zanieczyszczeniu wody. Diugotrwata ekspozycja na zbyt duze stgzenie
dezynfektanta powoduje podraznienie skory i sluzowki.

e poziomu chloru zwigzanego:
- w probkach wody w niecce rekreacyjnej:

Nr sprawozdania Data poboru Wynik Niepewnosc
rozszerzona
SB/17917/02/2023 10-02-2023 0,34 mg/l 0,11
563/W/N/OL/23 05-06-2023 0,30 mg/1 0,06

- w probkach wody doprowadzanej do niecki rekreacyjnej z systemu cyrkulacji:

Nr sprawozdania Data poboru Wynik Niepewnos¢
rozszerzona

SB/53919/05/2023 09-05-2023 0,27 mg/1 0,09

565/W/N/OL/2023 05-06-2023 0,31 mg/l 0,06

Zawarto$é chloru zwigzanego w wodzie w niecce basenowej wyposazonej w urzadzenia
wytwarzajace aerozol wodno-powietrzny nie powinna przekracza¢ 0,3 mg/l, natomiast
w wodzie doprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji nie powinna przekraczac¢
0,2 mg/l. Nalezy dazy¢ do utrzymania jak najnizszej wartosci. Przekroczenie wartosci
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parametru moze by¢ powodem negatywnych skutkéw organoleptycznych i zdrowotnych
(podraznienia i zaczerwienienia oczu i skéry, uczulenia, alergii).

¢ poziomu potencjatu redox w probkach z niecki basenu rekreacyjnego i sportowego:

Nr sprawozdania Data poboru Wynik Niepewno$é
rozszerzona

SB/06059/01/2023 13-01-2023 706,00 mV 30,00
SB/07242/01/2023 23-01-2023 786,00 mV 30,00
SB/07243/01/2023 23-01-2023 689,00 mV 30,00
SB/17917/02/2023 10-02-2023 645,00 mV 30,00
SB/20593/02/2023 22-02-2023 663,00 mV 30,00
SB/20594/02/2023 22-02-2023 715,00 mV 30,00
SB/25118/03/2023 06-03-2023 760,00 mV 30,00
SB/29080/03/2023 06-03-2023 692,00 mV 30,00
SB/31810/03/2023 20-03-2023 718,00 mV 30,00
SB/32302/03/2023 20-03-2023 727,00 mV 30,00
SB/43262/04/2023 07-04-2023 739,00 mV 30,00
SB/45414/04/2023 19-04-2023 696,00 mV 30,00
SB/57987/05/2023 09-05-2023 778,00 mV 30,00
SB/57104/05/2023 15-05-2023 727,00 mV 30,00
SB/57105/05/2023 15-05-2023 721,00 mV 30,00

563/W/N/OL/23 05-06-2023 652,00 mV 8,00

564/W/N/OL/23 05-06-2023 666,00 mV 8,00
SB/72791/06/2023 09-06-2023 736,00 mV 30,00
SB/92625/07/2023 18-07-2023 679,00 mV 30,00
SB/101026/08/2023 08-08-2023 693,00 mV 30,00
SB/102996/08/2023 21-08-2023 737,00 mV 30,00
SB/108665/09/2023 03-09-2023 771,00 mV 30,00
SB/117795/09/2023 22-09-2023 724,00 mV 30,00
SB/128394/10/2023 06-10-2023 716,00 mV 30,00
SB/128395/10/2023 06-10-2023 769,00 mV 30,00
SB/141797/11/2023 10-11-2023 732,00 mV 30,00
SB/145262/11/2023 10-11-2023 702,00 mV 30,00
SB/164195/12/2023 14-12-2023 730,00 mV 30,00
SB/161647/12/2023 19-12-2023 762,00 mV 30,00
SB/161648/12/2023 19-12-2023 719,00 mV 30,00

Potencjal redox (oksydoredukeyjny) przy elektrodzie Ag/AgCl3,5mKCldlapH od 6,5
do 7,3 nie powinien by¢ nizszy od wartosci 750 mV. Na ptywalni jest on mierzony
automatycznie i dodatkowo w laboratorium. Po stwierdzeniu spadku potencjalu redox
pracownicy ptywalni czesciej kalibrujg sonde, co prowadzi do uzyskania wiasciwej wartosci
potencjatu redox. Potencjat redox nie ma bezposredniego znaczenia dla zdrowia, J ego wilasciwy
poziom gwarantuje skuteczno$¢ prowadzenia procesow technologicznych — dezynfekcji.

¢ poziomu azotandw:
- w prébkach wody w niecce sportowej:
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Nr sprawozdania Data poboru Wynik Niepewnosc
rozszerzona
SB/06060/01/2023 13-01-2023 66,9 mg/l 10,1
SB/86236/07/2023 04-07-2023 66,8 mg/l 10,1
- w prébce wody w niecce rekreacyjnej:
Nr sprawozdania Data poboru Wynik Niepewnosc
rozszerzona
SB/06059/01/2023 13-01-2023 64,0 mg/l 9,6

- w prébkach wody doprowadzanej do niecki sportowej z systemu cyrkulacji:

Nr sprawozdania Data poboru Wynik Niepewnosc
rozszerzona

SB/06061/01/2023 13-01-2023 64,1 mg/l 9,7

SB/86238/07/2023 04-07-2023 62,6 mg/l 9,4

- w probee wody doprowadzanej do niecki rekreacyjnej z systemu cyrkulacji:

Nr sprawozdania Data poboru Wynik Niepewnos¢
rozszerzona
SB/06062/01/2023 13-01-2023 62,0 mg/l 9.3

Azotany w wodzie basenowej nie maja bezpodredniego znaczenia dla zdrowia ludzi.

Azotany generowane sa w. wodzie basenowej przy zbyt czestym stosowaniu szokowego
chlorowania wody wysokimi dawkami chloru. Niezwlocznie podjete przez zarzadzajacego
ptywalnia dzialania naprawcze, jak zwickszenie doplywu swiezej wody, zwigkszenie
czestotliwosci ptukania filtrow oraz ponowne badania probek wody pobranych z w/w niecek
basenowych i systeméw cyrkulacji w ramach kontroli wewnetrznej potwierdzily zgodnos¢
parametru z obowiazujacymi wymaganiami.
Podane wyniki stanowig stezenie parametru azotandw w badanej probce wody. Zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (4. - Dz.U. z 2022r., poz. 1230) réznica pomiegdzy
wartodcia tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawarto$cia w wodzie
doprowadzanej do ptywalni nie powinna przekracza¢ 20 mgl/. W dniu 13.01.2023r. w pobranej
probce wody doprowadzanej do basenu stezenie azotanéw wyniosto 36,3 mg/l, natomiast
w dniu 04.07.2023r. w pobranej probce wody doprowadzanej do basenu stezenie azotanow
wyniosto 37,3 mg/l.

b) mikrobiologiczne:

. liczby mikroorganizméw w 36+2°C po 48 h inkubacji (jtk/Iml) z systemu
cyrkulacji basenu sportowego oraz rekreacyjnego

Nr sprawozdania

Data poboru

Wynik w jtk

SB/06061/01/2023

13-01-2023

45, niepewnos$¢é rozszerzona 33-60

SB/06062/01/2023

13-01-2023  |{>300
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SB/14947/02/2023 10-02-2023 |41, niepewnosé rozszerzona 30-55
SB/17918/02/2023 10-02-2023 |>300

SB/25119/03/2023 06-03-2023  [>300

SB/32289/03/2023 20-03-2023 [>300

SB/43264/04/2023 07-04-2023 | 125, niepewnosé 99-160
SB/53919/05/2023 09-05-2023 |36, niepewnos$¢ rozszerzona 26-49
564/W/N/OL/23 05-06-2023 |69, niepewno$¢ rozszerzona 53-89
SB/70145/06/2023 09-06-2023 | 54, niepewno$¢ rozszerzona 41-71
SB/76230/06/2023 23-06-2023 |30, niepewno$é rozszerzona 21-42
SB/86240/07/2023 04-07-2023  |>300

SB/92290/07/2023 18-07-2023 | 84, niepewnosé rozszerzona 66-110
SB/128396/10/2023 | 06-10-2023 |214, niepewno$¢ rozszerzona 170-270
SB/141795/11/2023 10-11-2023 | 188, niepewnos¢ rozszerzona 150-240
SB/148414/11/2023 | 23-11-2023 [>300

SB/165069/12/2023 14-12-2023 1279, niepewno$¢ rozszerzona 220-350
SB/165070/12/2023 14-12-2023 |43, niepewnosé rozszerzona 32-58

Liczba mikroorganizméw w 36+2°C po 48 h inkubacji w wodzie wprowadzanej
do niecki basenowej z systemu cyrkulacji nie powinna przekraczaé 20 jtk/ml. Stwierdzone
przekroczenia nie rzutowaly na jakosé wody w nieckach basenowych. Obecnogé tych bakterii
w wodzie wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji w ilosci przekraczajgcej
najwyzszg dopuszczalng liczbe stanowi niskie zagrozenie dla os6b korzystajacych z basenu.
Duza ich liczba w badanej prébce moze swiadezy¢ o nieskutecznym procesie uzdatniania.
Mikroorganizmy wystepuja powszechnie w $rodowisku wodnym, jednym ze zrodet
wystgpowania ich w wodzie na ptywalni jest wnoszenie przez osoby kapigce.

e bakterii Legionella sp. w systemach cyrkulacji niecki sportowej i rekreacyj nej:

Nr sprawozdania Data poboru Wynik w jtk Niepewnosé
rozszerzona
SB/06062/01/2023 13-01-2023 450 280-730
SB/86240/07/2023 04-07-2023 91 59-140
SB/92290/07/2023 18-07-2023 56 35-89
SB/128396/10/2023 06-10-2023 170 92-320
SB/130277/10/2023 06-10-2023 60 38-95

e bakterii Legionella sp. w wodzie z natrysku meskiego:

Nr sprawozdania | Data poboru | Wynik w jitk Niepewnos¢
rozszerzona
SB/165403/12/2023 14-12-2023 4100 2500-6700

Najwyzsza dopuszczalna liczba bakterii Legionella sp. dla wody wprowadzanej
do niecek basenowych z systeméw cyrkulacji wynosi 0 jtk/100ml. Natomiast najwyzsza
dopuszczalna liczba bakterii Legionella Sp. w wodzie cieplej w natryskach powinna wynosié
mniej niz 100 jtk/100ml. Rezerwuarem bakterii Legionella s3 systemy cieptej wody. Bakterie
te moga kolonizowa¢ wnetrza rur oraz zbiornikow z ciepla woda, perlatoréw zaworéw
czerpalnych natryskowe  prysznicow.  Optimum ich rozZwoju

oraz  glowice
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to temperatura wody 38-42 °C. Aktualne przepisy techniczne przewidujg temperature cieplej

wody na poziomie 55-60 °C. Rozwojowi bakterii sprzyja diuga sie¢ dystrybucyjna, tzw. Slepe

odcinki sieci (bez cyrkulacji), twarde powloki osadowe oraz korozja. Bakterie z rodzaju

Legionella moga wywolywaé chorobg zakazng zwang legionelloza, wymieniong

w zataczniku ,,Wykaz zakazen i choréb zakaznych” do ustawy z dnia 05 grudnia 2008r.

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u ludzi (j. - Dz.U. z 2023r., poz.

1284 ze zm.). Do zakazenia dochodzi przede wszystkim droga wziewna poprzez wdychanie

skazonego aerozolu wodno-powietrznego. Choroba moze przebiegaé w postaci zapalenia ptuc.

Zakazenie moze mie¢ lagodny przebieg, podobny do grypy (goraczka Pontiac) lub powodowaé

chorobe legionistéw, ktora jest postacig cigzkiego zapalenia pluc. Choroba moze mie¢

szczegblnie cigzki przebieg u os6b starszych i obcigzonych innymi chorobami.

10. Do zbiorczej rocznej oceny ptywalni zostaly wykonane badania przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich w dniu 05.06.2023r.
W prébkach wody stwierdzono nastepujace przekroczenia i niedobory:

- zbyt niski potencjat redox (oksydoredukeyjny) przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5 m KCI
w probee wody pobranej z niecki sportowej — 666 + 8 mV oraz w probce wody pobranej
z niecki rekreacyjnej — 652 £ 8 mV (w wodzie w niecce basenowej minimum dla tego
parametru to 750 mV przy pH <7,3),

- przekroczong warto$é ogdlnej liczby mikroorganizméw w 36°C po 48h inkubacji
w prébce wody pobranej z cyrkulacji niecki rekreacyjnej — 69 (53-89) jtk (w wodzie
z cyrkulacji ogélna liczba mikroorganizméw w 36°C po 48h inkubacji nie powinna
przekraczaé 20 jtk),
- zbyt wysokie stezenie chloru zwigzanego w probee wody pobranej z cyrkulacji niecki
rekreacyjnej — 0,31 + 0,06 mg/l (w wodzie z cyrkulacji chlor zwigzany nie powinien
przekraczaé 0,2 mg/l).

W zwiazku z przekroczeniami wszczgto postgpowanie administracyjne oraz wydano

decyzje finansowa.

11. W roku 2023r. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich wydat

4 decyzje nakazujace poprawe jakosci wody:

a) w zakresie liczby mikroorganizméw w 36+2°C po 48 h inkubacji z systemu cyrkulacji
niecki rekreacyjnej oraz niecki sportowej z terminem wykonania 28.02.2023r.

b) w zakresie liczby mikroorganizméw w 36+2°C po 48 h inkubacji z systemu cyrkulacji
niecki rekreacyjnej z terminem wykonania 31.03.2023r.

c) w zakresie liczby mikroorganizméw w 36+2°C po 48 h inkubacji z systemu cyrkulacji
niecki rekreacyjnej z terminem wykonania 31.08.2023r.

d) w zakresie liczby mikroorganizméw w 36+2°C po 48 h inkubacji z systemu cyrkulacji
niecki sportowej z terminem wykonania 19.01.2024r.

oraz wszczat postepowanie administracyjne:

e) w dniu 19.12.2023r. w zakresie przekroczenia liczby mikroorganizméw w 36+2°C
po 48 h inkubacji z systemu cyrkulacji niecki rekreacyjnej,

) w dniu 29.12.2023r. w zakresie przekroczenia liczby bakterii Legionella sp. w probce
wody cieplej w natrysku meskim.

Na dzieni sporzadzenia zbiorczej rocznej oceny jakosci wody, tj. 21.03.2024r. prowadzone
postepowania administracyjne zostaly zakonczone, a wydane decyzje nakazowe
wykonane.
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12. Zgodnie z wymaganiem § 7 przywolanego rozporzadzenia zarzadzajacy ptywalnia
w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie
internetowej jest zobowigzany do poinformowania uzytkownikéw basenu o ostatniej
zbiorczej rocznej ocenie jakosci wody na plywalni dokonanej przez wlasciwego inspektora

sanitarnego.
Panstwowy Powiatowy
Inspektor i
w Stizelcach h
. .
mgr Katarzyna KanoZa
Zymuja:
‘Adresat,

2. a/a.

Do wiadomosci;

1. Burmistrz Strzelec Opolskich
Plac Mysliwca 1

47-100 Strzelce Opolskie

Sporzadzila:

M. Pron

Oddzial Higieny Komunalnej
nr tel.: (77) 440-03-25
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